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VAI PARA O POSTE

4 FIOS DE 10 mm

   Especificação
Circuito Condutor

Proteção

700 W

Lâmpadas e tomadas

Carga

Lâmpadas e tomadas

5000 W

3 X 1.5 mm²

Disjuntor termomagnético 50 A

Ramal de ligação - 10,0 mm²

Ramal de entrada - 10,0 mm²

Eletroduto de entrada - PVC 32 mm

Eletroduto de aterramento - PVC 20 mm

20 A

32 A

Fio de aterramento - 10,00 mm²

Chuveiro

Chuveiro

Chuveiro

Chuveiro

Chuveiro

Lâmpadas

Carga total 26.700 W

3 X 4 mm²

3 X 4 mm²

3 X 4 mm²

3 X 4 mm²

3 X 4 mm²

3 X 1.5 mm²

3 X 1.5 mm²

5000 W

5000 W

5000 W

5000 W

300 W

700 W
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20 A

32 A

32 A

32 A

32 A

16 A
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REATIVAÇÃO DA PISCINA, REFORMA E

AMPLIAÇÃO, VESTIÁRIOS E BANHEIROS.

Município de Bom Princípio

-
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