






Jardim A2

A=30,00m²

Refeitório/ Multi-atividades

          A=161,21m²

Cozinha

A=22,80m²

Depósito

Alimentos

A=9,63m²

Hall Entrada/

Recepção

A=64,70m²

Sanitário

Meninas

A=11,95m²

Sanitário

Meninos

A=11,95m²

 Fraldário

A=24,90m²

Repouso Berçário II

     A=15,04m²

Circulaçao

A=28,05m²

Material de Limpeza/

Área de Serviço

A=11,80m²
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Berçário II

A=24,25m²
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Repouso Berçário I

    A=30,66m²
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Direção e Professores

     A=21,37m²

  Sanitário

Professores

 A=4,63m²
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Almoxarifado

 A=8,06m²
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Repouso Berçário I

    A=18,90m²
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Berçário I

A=29,44m²
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Berçário I

A=29,44m²

Berçário II

A=24,25m²

Repouso Berçário II

     A=15,04m²
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Hall Externo

A=3416m²

Maternal I

A=30,00m²

Maternal I

A=30,00m²

Maternal II

A=30,00m²
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Maternal II

A=30,00m²

Jardim B

A=45,80m²

Jardim A

A=30,00m²
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Lactário

A=6,24m²

Recepção

Alimento

A=2,95m²
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SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

Nº 01

DISTÂNCIA MÁXIMA

À PERCORRER ATÉ A

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Nº 01: 43,76 m

,
5
0

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

Nº 02

DISTÂNCIA MÁXIMA

À PERCORRER ATÉ A

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Nº 02: 28,30 m

LEGENDA

EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC

CENTRAL DO ALARME DE INCÊNDIO

SIRENE DO ALARME DE INCÊNDIO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE

DETECÇÃO E ALARME

SIRENE

VASO SOBRE PRESSÃO

BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA

REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA

DE RETENÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

ACESSO DE VIATURA

13

150x300

SINALIZAÇÃO DIRECIONAL DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

16

150x300

SINALIZAÇÃO DIRECIONAL DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

POR ESCADA

SINALIZAÇÃO  DE SAÍDA

DE EMERGÊNCIA

17

150x300

VÁLVULA

ACIONADOR MANUAL DE BOMBA

DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)

MANGOTINHO

HIDRANTE DUPLO

14

150x300

SINALIZAÇÃO DIRECIONAL DE

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE

BALIZAMENTO (BLOCO AUTÔNOMO)

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER ATÉ

A SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DETALHAMENTO CORRIMÃO

BARRA ANTIPÂNIO

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2

EXTINTOR DE INCÊNDIO AP

Nº

01

SISTEMA LOCALIZAÇÃO

TIPO I

02

LISTA DE HIDRANTES DE INCÊNDIO

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER
30,00 metros

TIPO I

Nº

01

AGENTE EXT. CAP. EXTINTORA LOCALIZAÇÃO

FRALDÁRIO

02 ABC

03

04 ABC 2A:20BC

LISTA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER 20,00 metros

05 ABC 2A:20BC

ABC 2A:20BC

LOCALIZAÇÃO

01

Nº
DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER

43,76 METROS

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

TOTAL DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: 2

02

28,30 METROS

2A:20BC

2A:20BC

ABC

REFEITÓRIO

CIRCULAÇÃO

HALL/RECEPÇÃO

Nº

01

LOCALIZAÇÃO

02

DISTÂNCIA MÁXIMA À PERCORRER
30,00 metros

03

CIRCULAÇÃO

LISTA DE ALARME DE INCÊNDIO

HALL/RECEPÇÃO

REFEITÓRIO

HALL/RECEPÇÃO

HALL/RECEPÇÃO

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

HALL/RECEPÇÃO

RESERVA DE INCÊNDIO

2 RESERVATÓRIOS DE 6.000L

CADA TOTALIZANDO 12.000L.

EXCLUSIVAMENTE PARA

O SISTEMA DE INCÊNDIO

BOMBA REDE HIDRANTES

*TIPO: CENTRÍFUGA COM

ACIONAMENTO ELÉTRICO

AUTOMÁTICO

*VAZÃO MÍNIMA: 100L/min

*PRESSÃO MÍNIMA: 10,00mca

*POTÊNCIA: 5 CV

O SISTEMA ELÉTRICO

ENCONTRA-SE COM

PROTEÇÕES NAS FIAÇÕES

ATRAVÉS DE ELETRODUTOS

HIDRANTE

DE

PASSEIO

PLANTA BAIXA TÉRREO

A= 811,46 m²
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Avenida dos Canários

HIDRANTE
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